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24 VDC SENSORES
FUENTES

BORNERA DE CONTROL

TOTALIZADOR

C100

NOTAS:
1. ACOMETIDA DE 4 A 20 mA EN CABLE
BLINDADO 2#20
2. PREVER VENTILACION FORZADA EN
TABLEROS
3. ACOMETIDAS DE MANDO REMOTO 2 # 16
4. ACOMETIDAS A LAS VALVULAS EN 2 # 16 AL
TRANSFORMADOR DE CONTROL PROPIO DE
CADA VALVULA DE CONTROL.
5. PUNTOS DE CONTROL DE LOS VARIADORES
VARIAN SEGUN LA MARCA FINAL, DEBE
CONSERVARSE EL ESQUEMA CON LA
NUMERACION DE CADA MARCA.
6. CALIBRE DE CABLES Y PROTECCIONES SON
LAS MINIMAS REQUERIDAS, PUEDE SUPERARSE
LA ESPECIFICACION SI LA INSTALACION
ELECTRICA LO CONSIDERA CONVENIENTE.
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Y CONTROL AUTOMATICO
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VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO PARA LA
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO Y GINNASIO CUBIERTO,
CONCHA ACUSTICA, BAÑOS, VESTIERES Y CAFETERIA DE LA
ZONA DEPORTIVA DEL CAMPUS Y PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE ACOPIO DEL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICA.
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DISEÑO FINAL

UNIVERSIDAD MILITAR

NUEVA GRANADA

OBSERVACIONES:

ESCALA: FECHA:

NUMERO CONSECUTIVO:  15 DE 16

CODIFICACIÓN:

Ficha Catastral:
Matrícula Inmobiliaria:

CAMPUS NUEVA GRANADA

CONTRATO Nº:

DISEÑADOR

OBJETO DEL
CONTRATO:

DIRECTOR DE PROYECTO:

FIRMA:

CONTRATO Nº:

INTERVENTOR

REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA:

DIRECCIÓN DE PROYECTO

DIRECTOR DE PROYECTO:

FIRMA:

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA

REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA:

Ing. EDGAR FERNANDO CASTIBLANCO
RAMÍREZ

MG. EDUARDO HERRERA BERBEL

TÍTULO:

CONTENIDO:

CAMNUG/VICGEN/CDA/MEC/AAYV/15

MATRICULA:

DISEÑADOR DE PROYECTO:

FIRMA:

MATRICULA:

ESPECIALISTA

ARQ. ANTONIO R. AVILA CHASSAIGNE

 PROF. # 25700-19224 CND.

PROF. # 25700-57854 CND.

ARQ. OMAR VACA

0012011

OBJETO DEL
CONTRATO:

ARQ. MARIA TERESA VARONA ARCILA

Archivo:

DIBUJO:  Ing  Eduardo Rueda/ Ing. Giovanni Garzon

SIN

CENTRO DE ACOPIO

16/DIC/2011


