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PVCP 2"
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CODO Ø4"-PVC S

VALVULA

ADAPTADOR Ø1.1/4"

ANTIVANDALICA

VIENE A.F Ø1.1/4"

ESCALA ______ SIN

DET SANITARIO FLUXOMETRO

VIENE A.F. Ø1.1/4"

CODO REV PVCS Ø4"x2"

TUBERIA PVC S Ø4"

-ALZADO- -PERFIL-

TUBERIA PVC P

TAPON H.G Ø1/2"

CAMARA DE AIRE Ø1/2"

CODO Ø1/2"

VIENE A.F Ø1/2"

TAPON H.G Ø1/2"

NIPLE H.G Ø1/2" O 1.1/4"

PVC P / H.G

TAPON ROSCAR Ø1.1/4"

ADAPTADOR Ø1/2" o Ø1.1/4"

CAMARA DE AIRE Ø1/2" H.G L=0.30

DETALLE CAMARAS DE AIRE

ADAPTADOR A SIFON

BUJE 2" X 1-1/2"

CODO Ø 2" PVCS

PARAL Ø 2" PVCS

TUB. PVC S Ø2"

VIENE A.F Ø1/2"

VER DETALLE 1

VER DETALLE 2

TEE H.G Ø1/2"

PVC P Ø1/2"

MACHO PVC P

TUBERIA PVC P

TUBERIA PVC P

TUBERIA H.G

TUBERIA Ø2"

DETALLE 1

CODO Ø2"

PVC S

TUB. PVC S Ø2"
CODO Ø2"

PVC S

-ALZADO--PERFIL-

TAPON H.G Ø1.1/4"

CAMARA DE AIRE Ø1.1/4" H.G L=0.30

TAPON ROSCAR Ø1/2"

PVC P Ø1.1/4"

TEE H.G Ø1.1/4"

-DETALLE 2-

-DETALLE 1-

PARA FLUXOMETRO O TANQUE

DETALLE MONTAJE LAVAMANOS

ESCALA ______ SIN

PVC P

PVC S

TERMINAL

DE SIFON

BUJE PRESION

CODO 2" PVC S

VIENE A.F. Ø 3/4"

ROSCADO 2"x1"

MONTAJE ORINAL FLUXOMETRO

CODO 2" PVC S

ESCALA ______ SIN

TUBO 2" PVC S

-PERFIL-

CODO 2" PVC S

-ALZADO-

VIENE A.F Ø 3/4"-PVC P

VALVULA ANTIVANDALICA

ADAPTADOR Ø 3/4"

MACHO PVC P

VALVULA ANTIVANDALICA

VALVULA

ANTIVANDALICA

VERIFICAR COTAS

CON CATALOGOS

DE FABRICANTE

VERIFICAR COTAS

CON CATALOGOS

DE FABRICANTE






Reg 1"

Flotador mecanico 1"

Cheque 3"

Reg 3"

Ventilacion 4"

Reg 4"

Pasa muro

Valvula de pies 4"

Carcamo

Acceso tanque

Pozo Eyector

Bombas eyectoras

Reg 3"

V util 1.8 m³

1 HP

PVCP 2½"

Electro bomba 6 HP

Base antivibratoria

Cheque hidro 3"

Brida 3"

PVCP 3" A C.I.
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S 3"

S 3"

Acceso Cto bombas

Pozo Eyector

Bombas eyectoras

Acceso Tanque

Reg 1"

Flotador mecanico 1"

V util 1.8 m³

1 HP

Tanque Hidro

Bombas 6 HP
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Reg 1½"

Valvula de Pie 4"

Cheque 1½"

Reg 4"

250 lit minimo

Reg 3"

Cheque 3"
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Filtro h 1.5m

Reg h 1.5m
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PVCP ¾" PVCP ½"

LL.M. ½"LL.M. ½"

A lavado shootA WC decanos

Viene de equipo presion 2½"

Valvula extractora de aire 1"

Doble acción

LL.M. ½"

Reg ½"

Lavado basuras

Viene de equipo presion ¾"

Amortiguador

Golpe de ariete

Amortiguador

Golpe de ariete

Amortiguador

Golpe de ariete

H ESCALA______________1.50

PRIMER PISO SUMINISTRO

DETALLES

SUMINISTRO

INDICADAS

H ESCALA______________1.50

2do y 3er PISO SUMINISTRO

H ESCALA______________1.50

ESQUEMA VERTICAL SUMINISTRO

H ESCALA______________1.50

ELEVACION CUARTO DE BOMBAS

H ESCALA______________1.50

PLANTA CUARTO DE BOMBAS

H ESCALA______________1.50

WC DECANOS SUMINISTRO
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