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G.I. Clase 3
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Riesgo: Leve

Densidad: 0.1 gpm/ft²

Area de aplicacion: 1023 ft²

Rociadores: Cobertura extendidad K 5.6

No. Rociadores: 10

Caudal: 102.3 gpm

3er  PISO

EXT. INCENDIO

H ESCALA______________1.75

TERCER PISO EXT. INCENDIO

1:75
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