
BOQUILLA

VALVULA 1.1/2"

MANGUERA 1.1/2"

HACHA

EXTINTOR

VIDRIO TEMPLADO

COMBINABLE

LLAVE TENSORA MURO

MURO

ESCALA ______ 1:50

DETALLE GABINETE CLASE 2

-ALZADO- -PERFIL-

-PLANTA-

h MAXIMA 1.5 m

DET. CONEXION SIAMESA

ESCALA_______SIN

SOPORTE FUERZA TRANVERSAL

45 MAXIMO

FUERZA SISMICA TRANVERSAL

DIRECCION Y

PESO DEL TUBO.

ADAPTADOR

FUERZA LONGITUDINAL

45 MAXIMO

FUERZA SISMICA LONGITUDINAL

DIRECCION X

4" MAX.

FUERZA VERTICAL

TORNILLO DE

SOPORTE LONGITUDINAL DOS VIAS

MATERIAL DIELECTRICO

PLATINA 1"x1/8"

ROSCADA Ø3/8"

CHAZO

TUERCA Ø3/8"

TUBERIA HG

EXPANSIVO Ø3/8"

VARILLA

45°

-VISTA LATERAL--FRENTE-

MATERIAL DIALECTICO

PLACA DE ENTREPISO O MURO

PLATINA 1"x1/8"

PERNO DE

FIJACION 3/8"

PERNO DE

FIJACION 3/8"

45º

CANAL  C13 1

5

8

x1

5

8

"

TUERCA MORDAZA TMS4

PERNO EN U 

5

16

"

PERNO EXPANSIVO 

3

8

"

SECCION DE CANAL C13

PERFILERIA PERALTA

PLACA DE

ENTREPISO

ESCALA ______ SIN

DET. SOPORTE 3 VIAS

LUGAR DE USO DIAMETROS SEPARACION MAX.

REDES MATRICES

PRINCIPALES RED

CONTRA INCNEDIO

PARA REDES

DE 4" A 6"

2.00 Mts.

ESCALA ______ SIN

DET. SOPORTE 2 VIAS

LUGAR DE USO DIAMETROS SEPARACION MAX.

ANILLOS PARA

DISTRIBUCION

EN CADA PISO

PARA REDES

DE 2" A 3"

2.00 Mts.

ESCALA ______ SIN

DET. SOPORTE 1 VIA

LUGAR DE USO DIAMETROS SEPARACION MAX.

EN TRAMOS FINALES

O DE CONEXION

A ROCIADORES

PARA REDES

DE 1" A 1.1/2"

1.50 Mts.

ESCALA ______ SIN

DET. SOPORTE 4 VIAS

LUGAR DE USO DIAMETROS SEPARACION MAX.

REDES MATRICES

PRINCIPALES EN LAS

LINEAS VERTICALES

PARA REDES

DE 4" A 6"

2.50 Mts.

G.I. Clase 3

G.I. Clase 3

G.I. Clase 3

SIAMESA 4"X2 ½"X2½"

Sensor de Flujo

Cheque

Valvula de corte

Valvula de prueba

y drenaje K 5.6

Valvula de corte

Valvula de corte

Sensor de Flujo

Cheque

Valvula de prueba

y drenaje K 5.6

Sensor de Flujo

Cheque

Valvula de prueba

y drenaje K 5.6

CPVC 2½"A rociadores

CPVC 2½"A rociadores

CPVC 2½"A rociadores
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PVCP I 6" enterrada
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BOQUILLA

VALVULA 1.1/2"

MANGUERA 1.1/2"

HACHA

EXTINTOR

VIDRIO TEMPLADO

COMBINABLE

LLAVE TENSORA MURO

MURO

ESCALA ______ 1:50

DETALLE GABINETE CLASE 2

-ALZADO- -PERFIL-

-PLANTA-

h MAXIMA 1.5 m

DET. CONEXION SIAMESA

ESCALA_______SIN

DETALLES

EXT. INCENDIO

H ESCALA______________1.50

ESQUEMA VERTICAL EXT. INCENDIO

INDICADAS

1 12


