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PVCPI 6" Enterrada

10

9

Q= 325 gpm

P= 62 PSI

Riesgo: Leve

Densidad: 0.1 gpm/ft²

Area de aplicacion: 1131 ft²

Rociadores: Cobertura extendidad K 5.6

No. Rociadores: 12

Caudal: 113.1 gpm

1er  PISO

EXT. INCENDIO

H ESCALA______________1.75

PRIMER PISO EXT. INCENDIO

1:75
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